
設備用PAC室内ユニット　用途、着火源、対応まとめ 付属資料B

項目 用途　　〇存在する、×存在しない　不明：不明
冷却対象…対象に○ 人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
機器選定上(設計上）の冷却対象 物（人以外） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

製品区分 設備用 一般用途 床置
(対人+対物） 床置以外（天吊等）
オールＦ(対人+対物） 床置
クリーンルーム用 床置

床置以外（天吊等）
産業用中温型 床置

床置以外（天吊等）
電算用 床置

床置以外（天吊等）
店舗、ビル用(参考） (個別RA対応）
設備用 一体形 除湿機

水冷床置
床置以外（天吊等）

外置ダクト
スルーウォール

スポットエアコン 一体形
スプリット形

用途 飲食店 物販店 理容
オフィ
ス・事
務所

教育施
設

宿泊施
設

厨房 住居 銀行
スポーツ
施設

大型
ショッピ
ングセン
ター

パチンコ
店

倉庫 病院 銀行 倉庫 病院 工場 生産、保管（中温対応） クリーンルーム 電算室

厨房除く
(機器室
除く）

一般
病室、

NS
調理室

機器室
精密系、
保管系

検査室
機器

設備室 直火未使用 直火使用 生産系 保管系 工場用途 食品医薬品
データセンタ、

企業管理サーバ
通信局舎 小規模室

旋盤系 金型系 塗装系 組立系
検査系
(標準）

検査系
(高仕様)

金型作
成

金属再
生

製鉄所
食品加

工
栽培 美術品 スタジオ 飼育

菌や素
材

半導体
電子部

品
光学 研究 製薬 食品 手術

培養発
酵

サーバ
室

電源
設備室

コンテナ
サーバ
室

電源
設備室

中継局

サーバ
室

(事業所
内等）

PCルー
ム

(一般室
改造）

被害程度、対策有効性 被害度合い 空調機停止時 対人 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 中 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小

（－(無し）、小、中、大） 対物 - - - - - - - - - - - - - - 大 中 大 大 中 中 小 小 中 大 中 小 小 中 中 中 小 中 大 中 中 中 大 大 中 大 大 大 大 大 大 大 大 中 小

火災発生時 対人 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大

対物 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 中

冷媒漏えい時の対策有効性 対人 空調機運転継続 × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(○有効、×有効でない） 床置自己ファン撹拌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

検知警報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

換気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

遮断弁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

対物 空調機運転継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

床置自己ファン撹拌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

検知警報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

換気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

遮断弁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

着火源 ○存在する／×存在しない 着火可能性有無
（○有、×無、不明）

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

不明：要調査 R32
プロパン
（参考）

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

スパーク 電気部品 電化製品(パソコン等） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生産設備 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × × × × × ×
理化学機器 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × × × ×
電算機器類 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
電源設備 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
電源コンセント × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
照明用スイッチ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
電気ヒータ
表面温度700℃以下

× 不明 × × × × × ○ × ○ × × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ×

電気ヒータ
表面温度700℃超
(異常時含）

○ ○ × × × × × ○ × ○ × × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ×

加工金属表面
(700℃以下）

× 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

加工金属表面
(700℃超え）

○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

ガスコンロ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
モータ（開放型） ○ ○ × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
モータ(全閉型）
シャフト部のスパーク放出

○ ○ × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

漏電 電化製品(パソコン等） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生産設備 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × × × × × ×
理化学機器 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × × × ×
検査設備 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ×
電算機、サーバー 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
電源設備 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
モータ（開放型） ○ ○ × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
モータ(全閉型） ×(推定、隙間微小） 不明 × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

喫煙器具 マッチ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
石油ライター ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
電子ライター × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

作業ツール 金属スパーク ○ ○ × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × ×
電動工具 × ○ × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × ×

人体 人体からの静電気 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電源設備 サーバー蓄電用
（15kVA・AC）

○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

55A以下　and
閉鎖型3mm以下

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

55A超　or
閉鎖型3mm超

○ ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

空調機用5kVA以下 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
空調機用
55A以下閉鎖型3mm以下

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

空調機用
55A超+閉鎖mm以上

○ ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

生産設備 ガスバーナー ○ ○ × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
工作機械スパーク 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × × × × × ×
リフト爪スパーク ○ ○ × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

裸火 喫煙器具 マッチ
石油・電子ライター

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

燃焼式設備 燃焼式暖房機（ストーブ等） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
燃焼式調理器（ガスコンロ等） ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × ×
燃焼式給湯器 ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × × × × × × × ○ × × × ○ × × × × × × ○ × × × × × × × × × ×
燃焼式ボイラー(簡易ボイラー） ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
溶鉱炉 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
加熱炉 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
乾燥炉 不明 不明 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

その他 作業ツール ろう付けバーナー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
冷媒回収機 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

物(人以外）の保護要否…要に○
→設備用の検討エリアを○としたい。
　（○が付いていない部分は店舗ビルマルの規格GLで対応）

○時空積を求める最悪ケースは工場とした。

理由：時空積を求める最悪ケースとして、一定空間における障害物（机や工作機器）の割合が多い、町工場での狭小工場とした。

ただし、検討時狭小工場に使われる空調機能力と冷媒量の関係は、非現実的（空調機能力が高い）であったが、空間最小を優先し上記を最悪ケー
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